
End: Rua Francisco Dias Reis, 735, Vila Dias Município: Mogi Mirim – SP
Ocupação:EMEB - PROF. NELSON NEVES DE SOUZA Risco: Baixo Número de hidrantes: 02
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 

Resp Técnico:  Carlos Alberto Benedito Junior CREA: 507.017.792-3

Sistema tipo: 2
Ø mangueira (mm): 38 140 Tubo: aço galvanizado 120 Esguicho regulável DN 40

Trecho
Vazão Perda de carga  (tubulação) elevação v

 lpm mca D (mm)  m  (m/s) mca

H1-A 150 30,01 63 41,30 28,3 69,6 0,016 1,10 1,45 0,802 32,56
H2-A 244,00 30,19 63 1,45 22,3 23,75 0,039 0,92 1,45 1,305 32,56
A-BI 394 32,56 63 21,85 13,3 35,15 0,094 3,31 -3,45 2,107 32,42
BI-RI 394 32,42 63 1,40 4,4 5,80 0,094 0,55 0,00 2,107 32,97

Bomba de Incêndio e RTI

33 mca Reserva Técnica de Incêndio

Vazão  = 394 l/min           ( 23,6 (  ) elevado Volume: 8
Pot    = 6,4 cv (  ) abaixo do nível do solo

(x) ao nível do solo

Carlos Alberto Benedito Júnior
CREA/SP: 507.017.792-3
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Mogi Mirim – SP
Número de hidrantes: 02

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 

CREA: 507.017.792-3
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